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10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

10.1. OBJETIVO 

O Caderno de Encargos SUDECAP tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução de 
serviços de instalações hidráulicas de água fria, água quente, serviços de instalações hidráulicas de 
drenagem de águas pluviais, de esgotos sanitários, instalações de louças, metais e acessórios, medidas de 
segurança contra incêndio e pânico e instalações de gás liquefeito de petróleo em respeito às prescrições 
contidas na ABNT e às exigências e recomendações da COPASA - Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Belo 
Horizonte. 

10.2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

– ANSI/ASME B 16.9 - Factory-made wrought steel buttwelding fittings 

– NBR 5419/15 - Proteção contra descargas atmosféricas - Partes 1 a 4 

– NBR 5580/15 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos - Especificação 

– NBR 5590/15 - Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados -  
Requisitos 

– NBR 5626/98 - Instalação predial de água fria 

– NBR 5648/18 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria - 
Requisitos 

– NBR 5667-1/06 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil - Partes 1 a 3 

– NBR 5680/77 - Dimensões de tubos de PVC rígido 

– NBR 6925/16 - Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca NPT para 
tubulação 

– NBR 6943/16 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca ABNT NBR NM ISO 7-1, para 
tubulações 

– NBR 7198/93 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente 

– NBR 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

– NBR 7417/82 - Tubo extra leve de cobre, sem costura, para condução de água e outros fluidos 

– NBR 7661/85 - Tubo de ferro fundido centrifugado, de ponta e bolsa, para líquidos sob pressão, 
com junta não elástica 

– NBR 7662/85 - Tubo de ferro fundido centrifugado para líquidos sob pressão com junta elástica 

– NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

– NBR 8220/15 - Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável para 
abastecimento de comunidades de pequeno porte - Especificação 

– NBR 8613/99 - Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) 

– NBR 9050/15 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

– NBR 9077/01 - Saídas de emergência em edifícios 

– NBR 10185/18 - Reservatórios térmicos para líquidos destinados a sistemas de energia solar - 
Determinação de desempenho térmico 

– NBR 10281/15 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio 

– NBR 10283/18 - Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários - Requisitos e métodos 
de ensaio 

– NBR 10355/15 - Reservatórios de poliéster reforçado com fibra de vidro - Capacidades nominais - 
Diâmetros internos - Requisitos 

– NBR 10844/89 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento 

– NBR 10897/14 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos 
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– NBR 10898/13 - Sistema de iluminação de emergência 

– NBR 11720/10 - Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar - Requisitos 

– NBR 11742/18 - Porta corta - fogo para saída de emergência 

– NBR 11861/98 - Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio 

– NBR 12269/08 - Execução de instalações de sistemas de energia solar que utilizem coletores 
solares planos para aquecimento de água 

– NBR 12483/15 - Chuveiros elétricos 

– NBR 13206/10 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos -  
Requisitos 

– NBR 13523/19 - Central de gás liquefeito de petróleo - GLP 

– NBR 13714/20 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio 

– NBR 13792/97 - Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de 
armazenamento em geral - Procedimento 

– NBR 14534/15 - Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável -  Requisitos e 
métodos de ensaio 

– NBR 14799/18 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em 
polipropileno, para água potável de volume nominal até 3000 l (inclusive) - Requisitos e métodos de 
ensaio 

– NBR 14800/18 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em 
polipropileno, para água potável de volume nominal até 3 000 l (inclusive) - Transporte, manuseio, 
instalação, operação, manutenção e limpeza 

– NBR 15097-1/19 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Partes 1 e 2 

– NBR 15490/07 - Ensaio de efeito mola (springback) em folhas laminadas de aço-carbono duplamente 
reduzidas, revestidas eletroliticamente com estanho ou cromo, ou não revestidas - Método de ensaio 

– NBR 15491/10 - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de 
ensaio 

– NBR 15704-1/11 - Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1: Registros de pressão 

– NBR 15705/09 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de 
ensaio 

– NBR 15747-1/09 - Sistemas solares térmicos e seus componentes - Coletores solares - Parte 1 e 2 

– NBR 15526/12 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais 
e comerciais - Projeto e execução 

– NBR 15813/2018 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - 
Partes 1 a 3 

– NBR15857/11 - Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de 
ensaio 

– NBR 15884/10 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - 
Policloreto de vinila clorado (CPVC) - Parte 1 a 3 

– NBR 16098/12 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano - Requisitos e 
métodos de ensaio 

– NBR 16236/13 - Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração 
incorporada - Requisitos de desempenho 

– NBR 16400/18 - Chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios - Especificações e 
métodos de ensaio 

– NBR 16749/19 - Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio 

– NBR 17240/10 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento 
e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio - Requisitos 
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– NBR NM-ISO7-1/00 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - 
Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação 

– Lei nº 2060 do Governo do Estado de Minas Gerais de 27/04/72 

– Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde 

10.3. ÁGUA FRIA 

10.3.1. Condições gerais 

A instalação será executada rigorosamente de acordo com o projeto hidrossanitário, as normas da ABNT, as 
exigências e/ou recomendações da COPASA e as prescrições contidas neste Caderno de Encargos. 

Para execução das tubulações em PVC (água e esgoto) é recomendado que sejam utilizados tubos, conexões 
e acessórios sempre de mesma linha. 

A necessidade de extensão de rede, quando houver, deverá ser comunicada à COPASA pela 
FISCALIZAÇÃO. Os custos de tal extensão serão assumidos pelo convênio PBH/COPASA. 

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, ainda, as seguintes atividades específicas: 

 Liberar a utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar que as 
características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no 
projeto; 

 Acompanhar a instalação das diversas redes de água fria, seus componentes e equipamentos, 
conferindo se as posições e os diâmetros correspondem aos determinados em projeto; 

 Permitir a alteração do traçado das redes, quando for necessário, devido à modificação na posição 
das alvenarias ou na estrutura, desde que não interfiram nos cálculos já aprovados. Caso haja 
dúvida, a FISCALIZAÇÃO deverá solicitar ao FISCAL DE PROJETOS a confirmação por escrito do 
responsável técnico pelo projeto de instalações hidrossanitárias; 

 Fica sob a responsabilidade da FISCALIZAÇÃO requerer junto à CONTRATADA o “As built” referente 
às modificações do projeto; 

 A FISCALIZAÇÃO deverá solicitar ao FISCAL DE PROJETOS a confirmação por escrito do 
responsável técnico pelo projeto estrutural para execução de furos não previstos em projeto, visando 
a travessia de elementos estruturais por tubulações; 

 A FISCALIZAÇÂO deverá acompanhar a execução dos testes do conjunto moto bomba, inspecionar 
cuidadosamente a casa de bombas, comprovando com os fornecedores dos equipamentos e/ou 
FISCAL DE PROJETOS, o seu funcionamento;  

 A FISCALIZAÇÃO deverá exigir que todas as tubulações embutidas sejam devidamente testadas sob 
pressão, antes da execução do revestimento; 

 A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar a realização de todos os testes previstos nas instalações de 
água fria, analisando, se necessário com o auxílio do FISCAL DE PROJETOS, os seus resultados; 

 Observar se durante a execução dos serviços são obedecidas as instruções contidas no projeto. 

a. Ligação de entrada de água 

O padrão de entrada de água deve localizar-se no interior do terreno do empreendimento e deverá ser fixado 
junto ao muro da testada do lote. 

Para a montagem e assentamento do padrão de ligação de água deverão ser seguidas as prescrições do 
projeto e da COPASA (disponíveis em: http://www.copasa.com.br). 

A composição de custo unitário SUDECAP deste serviço inclui mão de obra, ferramentas, além de todas as 
peças relacionadas em projeto necessárias à execução do serviço. 

A medição do serviço só se dará quando o padrão tiver sido testado hidrostaticamente e não apresentar 
vazamentos. 

b. Tubulações de PVC rosqueadas 

Estão proibidos o encurvamento de tubos e a execução de bolsas nas suas extremidades, tendo em vista que 
os equipamentos e as condições adequadas para tal fim não estão disponíveis no mercado, no momento 
atual. 
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Para execução de juntas rosqueadas devem ser observadas as orientações do FABRICANTE. Recomenda-
se que o material vedante a ser utilizado seja fita de PTFE (politetrafluoretileno) ou outro material indicado 
pelo FABRICANTE de tubos ou conexões. 

c. Tubulações de PVC soldadas 

Não são recomendados o encurvamento de tubos e a execução de bolsas nas suas extremidades, tendo em 
vista que os equipamentos e as condições adequadas para tal fim não estão disponíveis no mercado. 

Para execução de juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento 
completo dentro da conexão. O corte deve ser feito com ferramenta em boas condições de uso, para se obter 
superfície de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relação ao eixo do 
tubo. As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superfícies dos tubos e 
das conexões a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solução limpadora recomendada 
pelo FABRICANTE. Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico (solda). A 
extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imóvel por cerca de 30 s para 
pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitações mecânicas por um 
período de 5 min. 

Para fazer a transição entre as tubulações plásticas e as peças metálicas deve ser utilizado conexões com 
bucha de latão, identificável visualmente por sua cor azul. Geralmente são utilizados nos acoplamentos com 
registros, nos pontos de consumo, válvulas e chuveiros. A conexão com bucha de latão mantém integridade 
da rosca interna e guia a rosca macho metálica.  

10.3.2. Tubulação passando através de paredes ou pisos 

Nos casos onde há necessidade de atravessar paredes ou pisos através de sua espessura, devem ser 
estudadas formas de permitir a movimentação da tubulação, em relação às próprias paredes ou pisos, pelo 
uso de camisas ou outro meio, igualmente eficaz. 

A camisa deve apresentar a necessária resistência aos esforços a que é submetida, de forma a garantir a 
integridade da tubulação e deve ser ancorada à parede ou piso que atravessa. Deve conter apenas a 
tubulação a ela destinada, não sendo permitida, inclusive, a passagem de elementos de outras instalações, 
como é o caso de cabos elétricos. 

Nos casos onde há necessidade de selar o espaço existente entre a tubulação e a camisa ou outro meio 
utilizado, visando, por exemplo, garantir estanqueidade à água, evitar passagem de insetos, impedir a 
passagem de fumaça (atendendo norma relativa à segurança ao fogo), etc., o selo deve ser permanentemente 
flexível para permitir a movimentação da tubulação. 

10.3.3. Interação com elementos estruturais 

A tubulação não deve ser embutida ou solidarizada longitudinalmente às paredes, pisos e demais elementos 
estruturais do edifício, de forma a não ser prejudicada pela movimentação destes e de possibilitar a sua 
manutenção. No caso em que a tubulação corre paralela a elementos estruturais, a sua fixação pode ser feita 
através de abraçadeiras ou outras peças que permitam a necessária movimentação e facilitem a manutenção.  

Uma outra solução alternativa é a utilização de tubulação recoberta em duto especialmente projetado para tal 
fim. Na eventual necessidade de atravessar elementos estruturais no sentido da sua espessura, deve haver 
consulta específica ao projetista de estruturas para que a abertura necessária seja adequadamente 
dimensionada. 

Admite-se a instalação de tubulação no interior de parede de alvenaria estrutural, desde que seja tubulação 
recoberta em duto especialmente projetado para tal fim. Neste caso, o projeto da estrutura do edifício deve 
contemplar, como parte integrante deste, a solução adotada para a instalação predial de água fria. 

A montagem das tubulações deverá ser executada com as dimensões indicadas no projeto e confirmadas no 
local da obra. 

É recomendado que as tubulações de água fria sejam instaladas com ligeira declividade, para se evitar a 
indesejável presença de ar aprisionado na rede. 

10.3.4. Tubulação instalada dentro de paredes ou pisos (não estruturais) 

A instalação de tubulações no interior de paredes ou pisos (tubulação recoberta ou embutida) deve considerar 
duas questões básicas: a manutenção e a movimentação das tubulações em relação às paredes ou aos pisos. 
No que se refere à movimentação, em especial, há que se preservar a integridade física e funcional das 
tubulações frente aos deslocamentos previstos das paredes ou dos pisos. 

Os espaços livres existentes (como, por exemplo: pisos elevados, paredes duplas, etc.), destinados a outros 
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fins que não o da passagem de tubulações, não devem ser aproveitados de forma improvisada. O 
aproveitamento de tais espaços só é permitido quando considerados de forma integrada no desenvolvimento 
do projeto. 

As tubulações recobertas, instaladas em dutos, devem ser fixadas ou posicionadas através da utilização de 
anéis, abraçadeiras, grampos ou outros dispositivos. 

Para as tubulações embutidas em alvenaria de tijolos cerâmicos, o corte deverá ser iniciado com serra 
elétrica portátil e cuidadosamente concluído com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. 

O custo para execução do corte e recomposição está embutido no item de alvenaria. 

No caso de blocos de concreto deverão ser utilizadas apenas as serras elétricas portáteis, apropriadas para 
essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos 
rasgos com argamassa de cimento e areia. Deverá ser eliminado qualquer agente que mantenha ou 
provoque tensões nos tubos e conexões. É desejável que a tubulação permaneça livre e com folga dentro 
dos rasgos executados na alvenaria. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas, 
conforme indicação no projeto. 

10.3.5. Tubulação aparente 

Qualquer tubulação aparente deve ser posicionada de forma a minimizar o risco de impactos danosos à sua 
integridade. Situações de maior risco requerem a adoção de medidas complementares de proteção contra 
impactos. 

O espaçamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve ser adequado, de modo a garantir níveis de 
deformação compatíveis com os materiais empregados. 

Os materiais utilizados na fabricação de suportes, ancoragens e apoios, bem como os seus formatos, devem 
ser escolhidos de forma a não propiciar efeitos deletérios sobre as tubulações por eles suportadas. Devem 
ser considerados as possibilidades de corrosão, as exigências de estabilidade mecânica, as necessidades de 
movimentação e o espaço necessário para inserção de isolantes. 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou 
suportes, conforme detalhes do projeto. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais 
correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as 
conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executados por conexões.  

Para os apoios das tubulações horizontais observar o seguinte: 

 Os apoios (braçadeiras e/ou suportes) deverão ter um comprimento de contato mínimo de 5 cm e um 
ângulo de abraçamento de 180º, isto é, envolvendo a metade inferior do tubo (inclusive acompanhando 
a sua forma) e deverão estar espaçados de acordo com as especificações do projeto; 

 Os apoios deverão estar sempre o mais perto possível das mudanças de direção; 

 Em um sistema de diversos apoios apenas um poderá ser fixo, os demais deverão estar livres, 
permitindo o deslocamento longitudinal dos tubos, causado pelo efeito da dilatação térmica; 

 Quando houver pesos concentrados, devido à presença de registros, estes deverão ser apoiados 
independentemente do sistema de tubos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser efetuadas, de preferência, perpendicularmente às mesmas.  

10.3.6. Tubulações enterradas 

A tubulação enterrada deve resistir à ação dos esforços solicitantes resultantes de cargas de tráfego, bem 
como ser protegida contra corrosão e ser instalada de modo a evitar deformações prejudiciais decorrentes de 
recalques do solo. Quando houver piso ao nível da superfície do solo, recomenda-se que a tubulação 
enterrada seja instalada em duto, para garantir a acessibilidade à manutenção. 

Conforme indicado na NBR 5626, para resguardar a segurança de fundações e outros elementos estruturais 
e facilitar a manutenção das tubulações, é recomendável manter um distanciamento mínimo de 0,5 m entre a 
vala de assentamento e as referidas estruturas. 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento e a elevação indicadas no projeto. Para o 
assentamento de tubulações em valas, observar o seguinte: 



CADERNO DE ENCARGOS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS 

8 

  

4ª edição / Novembro 2019    CAPÍTULO 10                 10 - 

 Nenhuma tubulação deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade de 
atendimento, medidas eficazes de proteção devem ser adotadas; 

 As tubulações não devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de inspeção, poços de visita, 
fossas, sumidouros, valas de infiltração, coletores de esgoto sanitário ou pluvial, tanque séptico, filtro 
anaeróbio, leito de secagem de lodo, aterro sanitário e depósito de lixo; 

 A largura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalização, ou seja, suficiente para permitir 
o assentamento, a montagem e o preenchimento das tubulações sob condições adequadas de 
trabalho; 

 O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superfície firme e 
contínua para suporte das tubulações. O leito deve ser constituído de material granulado fino, livre de 
descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes. No reaterro das valas, o 
material que envolve a tubulação também deve ser granulado fino e a espessura das camadas de 
compactação deve ser definida segundo o tipo de material de reaterro e o tipo de tubulação; 

 As tubulações devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente internamente antes 
do seu assentamento, mantendo-se a extremidade tampada até que a montagem seja realizada; 

 Todos os tubos serão assentados preferencialmente com uma cobertura mínima de 30 cm; 

A Figura 1 apresenta corte esquemático de valas para tubulação enterrada de água fria, com e sem proteção. 
A Tabela 1, por sua vez, a altura mínima recomendada de recobrimento para tubulação enterrada. 

 

Figura 1 - Valas para tubulação enterrada de água fria. 

 

Tabela 1 - Altura mínima recomendada de recobrimento para tubulação enterrada. 

Cargas h mínimo recomendado (m) 

Interior de lotes 0,30 

Passeio 0,60 

Tráfego de veículos leves 0,80 

10.3.7. Bombas 

A instalação do conjunto moto bomba deverá obedecer às indicações e características constantes do projeto 
de instalações elétricas e hidráulicas, seu equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à proteção 
e o acionamento: chaves térmicas, acessórios para comando automático de boia, etc. 

Para correta operação, o conjunto moto bomba será firmemente assentado sobre base solidamente 
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construída e nivelada. 

Não obstante o conjunto base/motor/bomba deverá estar rigorosamente alinhado, será absolutamente 
necessária a verificação do desalinhamento angular (não deverá ultrapassar a medida especificada pelo 
FABRICANTE) e do deslocamento - alinhamento horizontal e vertical - entre os eixos da bomba e do motor. 
O acoplamento flexível não compensa o desalinhamento. 

Conexões deverão ser evitadas na instalação, dando preferência a curvas no lugar de joelhos. 

Deverão ser instaladas uniões na canalização de sucção e recalque próximas à bomba para facilitar sua 
montagem e desmontagem. 

Deverão ser executados apoios para canalização de sucção e recalque, evitando-se, assim, que o conjunto 
moto bomba suporte os pesos das mesmas. 

A canalização de sucção deverá possuir um pequeno declive, no sentido da moto bomba ao local de captação. 

A válvula de pé (fundo de poço) deverá ser instalada no mínimo a 30 cm do fundo do local da captação. 

10.3.8. Reservatórios de água 

O reservatório deve ser instalado visando sua efetiva operação e manutenção, de forma mais simples e 
econômica possível. 

O acesso ao interior do reservatório, para inspeção e limpeza, deve ser garantido através de abertura com 
dimensão mínima de 600 mm, em qualquer direção. No caso de reservatório inferior, a abertura deve ser 
dotada de rebordo com altura mínima de 100 mm para evitar a entrada de água de lavagem de piso e outras. 

O espaço em torno do reservatório deve ser suficiente para permitir a realização das atividades de 
manutenção, bem como de movimentação segura da pessoa encarregada de executá-las. Tais atividades 
incluem: regulagem da torneira de boia, manobra de registros, montagem e desmontagem de trechos de 
tubulações, remoção e disposição da tampa e outras. 

Recomenda-se observar uma distância mínima de 600 mm (que pode ser reduzida até 450 mm, no caso de 
reservatório de pequena capacidade até 1000 litros): 

 Entre qualquer ponto do reservatório e o eixo de qualquer tubulação próxima, com exceção daquelas 
diretamente ligadas ao reservatório; 

 Entre qualquer ponto do reservatório e qualquer componente utilizado na edificação que possa ser 
considerado um obstáculo permanente; 

 Entre o eixo de qualquer tubulação ligada ao reservatório e qualquer componente utilizado na 
edificação que possa ser considerado um obstáculo permanente. 

Recomendações quando da execução e montagem hidráulica dos reservatórios de água potável: 

 O reservatório deve ser um recipiente estanque que possua tampa ou porta de acesso opaca, 
firmemente presa na sua posição, com vedação que impeça a entrada de líquidos, poeiras, insetos e 
outros animais no seu interior; 

 Qualquer abertura na parede do reservatório situada no espaço compreendido entre a superfície livre 
da água no seu interior e a sua cobertura, que se comunica com o meio externo direta ou indiretamente 
(através de tubulação), deve ser protegida de forma a impedir a entrada de líquidos, poeiras, insetos 
e outros animais no seu interior; 

 Os registros do barrilete de água potável deverão estar identificados de modo a permitir a sua 
operação e manutenção. Tal identificação deverá estar definida no projeto hidráulico e transcrita para 
o barrilete pela CONTRATADA; 

 As ligações hidráulicas dos reservatórios fabricados em material plástico ou executados em concreto 
deverão ser executadas com o emprego de adaptador flangeado do tipo dotado de junta adequada à 
tubulação a que estará ligado. Atenção especial deverá ser dada à estanqueidade da ligação hidráulica 
e, para tanto, recomenda-se o emprego de vedação constituída por anéis de material plástico 
ou elástico na face externa do reservatório;  

 O reservatório de polietileno deve estar em conformidade com a NBR 14799 e as caixas de fibra devem 
estar de acordo com a NBR 13210; 

 As passagens das tubulações pelas paredes/fundo do reservatório em concreto deverão ser 
executadas após a concretagem do mesmo, com perfuratriz apropriada, obedecendo os diâmetros 
especificados no projeto. 
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a. Ligação hidráulica de tubulações em reservatório  

Na execução de ligações hidráulicas, deve ser considerada eventual movimentação ou deformação do 
reservatório quando cheio de água, para se evitar tensões deletérias à ligação hidráulica não previstas em 
projeto. Atenção também deve ser dada, quanto à estanqueidade, quando a superfície do reservatório é curva 
ou irregular, devendo a vedação ser apropriada. É necessário assegurar-se que os materiais utilizados na 
vedação não comprometam o padrão de potabilidade da água. 

Recomenda-se, quando o segmento de tubo for em aço carbono galvanizado ou em cobre, seja soldada uma 
chapa metálica, coaxial, circular ou quadrada, com abertura central igual ao diâmetro externo do segmento 
de tubo e de dimensões externas aproximadamente o dobro deste. 

Para passagens embutidas em elementos de concreto do reservatório, previstas em ferro fundido tipo 
pressão, recomenda-se o uso de peças especiais, com abas de vedação, próprias às linhas dos 
FABRICANTES. 

Quando a reserva de consumo for armazenada na mesma caixa ou célula utilizada para reserva de combate 
a incêndio, devem ser previstos dispositivos que assegurem a recirculação total da água armazenada. 

10.3.9. Controle 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deve basear-se na descrição constante da 
nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços, além 
de processo visual, a ser realizado no canteiro de obras ou no local de entrega. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se, basicamente, no 
atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 
trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material (por 
exemplo: deverão ser utilizados tubos e conexões de um mesmo FABRICANTE, exceto quando 
especificado em projeto). 

A critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser exigida a certificação da qualidade dos materiais e componentes de 
acordo com as prescrições das normas brasileiras vigentes. Tal certificação deverá ser recente e fornecida 
por laboratório qualificado para tal, sem ônus para a PBH. 

Todos os materiais e equipamentos empregados nas instalações deverão ser manuseados de forma 
cuidadosa, com vistas a reduzir danos. As recomendações dos FABRICANTES quanto ao carregamento, 
transporte, descarregamento e armazenamento, devem ser rigorosamente seguidas. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

Após a conclusão dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalação deverá ser testada pela CONTRATADA, 
com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO a fim de verificar possíveis pontos de vazamento ou falhas nas 
juntas. A verificação da estanqueidade poderá ser executada por partes e deverá ser complementada por 
uma verificação global, de maneira que a CONTRATADA possa garantir, ao final, que a instalação predial de 
água esteja integralmente estanque. 

Tanto no ensaio de estanqueidade executado por partes, como no ensaio global, os pontos de utilização 
poderão contar com as respectivas peças de utilização já instaladas. Caso isto não seja possível, podem ser 
vedadas com bujões ou tampões. 

a. Verificação da estanqueidade da tubulação 

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica 
superior àquela que se verificará durante o uso. O valor da pressão de ensaio, em cada seção da tubulação, 
deve ser no mínimo 1,5 vez o valor da pressão prevista em projeto para ocorrer nessa mesma seção em 
condições estáticas (sem escoamento). 

Alcançado o valor da pressão de ensaio, as tubulações devem ser inspecionadas visualmente, bem como ser 
observada eventual queda de pressão no manômetro. Após um período de pressurização de 1 h, a parte da 
instalação ensaiada pode ser considerada estanque, se não for detectado vazamento e não ocorrer queda de 
pressão. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o procedimento repetido. 
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b. Verificação da estanqueidade de reservatórios e peças de utilização 

O ensaio deve ser realizado após a execução da instalação predial de água fria, com a instalação totalmente 
cheia de água; dessa forma as peças de utilização estarão sob condições normais de uso. 

Todas as peças de utilização devem estar fechadas e mantidas sob carga, durante o período de 1 h. Os 
registros de fechamento devem estar todos abertos. Os reservatórios domiciliares devem estar preenchidos 
até o nível operacional. 

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas juntas das peças de utilização e dos registros de fechamento. 

Da mesma forma, devem-se observar as ligações hidráulicas e os reservatórios. 

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas peças de utilização, quando estas são manobradas, a fim de 
se obter o escoamento próprio da condição de uso. 

As peças de utilização e os reservatórios domiciliares podem ser considerados estanques se não for 
detectado vazamento. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o procedimento para 
verificação de estanqueidade repetido. 

c. Inspeção visual 

c.1. Alimentador predial 

 Caso o alimentador predial seja enterrado, deve ser observada a distância mínima horizontal de 3,0 m 
de qualquer fonte potencialmente poluidora, como fossas negras, sumidouros, valas de infiltração, etc., 
respeitando o disposto na NBR 7229 e em outras disposições legais, tais como municipais ou de 
vigilância sanitária. No caso de ser instalado na mesma vala que tubulações enterradas de esgoto, 
verificar se o alimentador predial apresenta sua geratriz (superfície) inferior 0,30 m acima da geratriz 
superior das tubulações de esgoto; 

 Também deve ser observado, quando enterrado, se o alimentador predial está posicionado acima do 
nível do lençol freático, conforme NBR 5626. 

c.2. Tubulações e Conexões 

c.2.1. Na fase de execução das fundações 

 Previsão ou instalação de dutos para passagem de tubulações enterradas no pavimento térreo, quanto 
ao nível da superfície do solo, a fim de garantir a acessibilidade à manutenção; 

 Previsão ou instalação de berços especiais de assentamento, quando as tubulações estivem assentes 
em solos moles, sujeitos a recalques, ou em terrenos de características diferenciadas, bem como com 
presença de tráfego de veículos sobre a tubulação; 

 Previsão de distanciamento mínimo de 0,5 m entre a vala de assentamento e as fundações e outros 
elementos estruturais, a fim de resguardar a segurança das referidas estruturas e facilitar a 
manutenção das tubulações; 

 Caso a tubulação contiver registro de fechamento ou de utilização, se há previsão ou foi instalada 
caixa de proteção e canaleta, ou outra forma conveniente de acesso para manobras na superfície, 
devendo esse elemento contar com tampa ou portinhola de fácil operação, concordante com o 
acabamento da superfície e resistente aos esforços que irão atuar sobre ela. 

c.2.2. Na fase de execução da estrutura 

 Previsão ou execução de rasgos e furos necessários à passagem, nas lajes e vigas, das colunas de 
distribuição (colunas de água fria - AF), de acordo com o dimensionamento e localização previstos em 
projeto; 

 Existência de passagem (dutos verticais ou shafts) para as colunas de distribuição quando não houver 
previsão de rasgos ou furos de passagem nos elementos estruturais; 

 Correta fixação, nas formas, dos dispositivos necessários à passagem das colunas de distribuição. 

c.2.3. Na fase de execução das alvenarias 

 Se os rasgos executados nas alvenarias para as passagens das tubulações (colunas de distribuição, 
ramais e sub-ramais) estão em conformidade com o projeto; 

 Se não há interferência das descidas das tubulações na abertura de vão de portas e janelas; 

 Se há instalação indevida de joelhos, onde haja previsão de curvas; 
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 No caso de tubulações em PVC, se há conexões com bucha de latão (luvas, tês, joelhos) nos pontos 
de utilização onde serão instalados metais sanitários (torneiras, registros, misturadores, chuveiros, 
válvulas de descargas, entre outros); 

 Se há locação correta (localização, fixação, altura e nivelamento) dos pontos de utilização, conforme 
estabelecido em projeto, inclusive sua proteção; 

 Se são utilizadas conexões apropriadas nas interferências nos cruzamentos das tubulações, não 
sendo permitida a dobragem de tubo; 

 Se existe tamponamento das conexões utilizadas nos pontos de utilização por meio de tampões ou 
bujões, a fim de evitar a entrada de nata ou argamassa. 

c.3. Barrilete e Reservatórios 

 Se na execução do barrilete, há facilidade de manobra e acesso facilitado ao seu local; 

 Se a posição e diâmetro dos registros de fechamento no barrilete estão em conformidade com o 
projeto; 

 Se há identificação das colunas de distribuição nos registros do barrilete; 

 Se há instalação de tubulação extravasora, de aviso, e de limpeza do reservatório; 

 Se a tubulação extravasora ou de aviso instaladas deságuam em área visível; 

 Se foram observadas as condicionantes de acesso ao interior do reservatório, através de abertura com 
dimensão mínima de 600 mm, em qualquer direção. No caso de reservatório inferior, se a abertura 
está dotada de rebordo com altura mínima de 100 mm (NBR 5626); 

 Se há espaço em torno do reservatório que permite a realização das atividades de manutenção, 

 Por meio de instrumentos de medição, avaliar se o reservatório possui as dimensões, bem como o 
volume para a reserva de incêndio (NBR 13714); 

 Se as especificações do reservatório seguiram o previsto em projeto; 

 Se há tubulação destinada à reserva de incêndio. 

c.4. Instalações elevatórias 

 Se foram instaladas, no mínimo, duas unidades independentes de elevação de pressão com vistas a 
garantir o abastecimento de água no caso de falha de uma das unidades (NBR 5626); 

 Se nas instalações elevatórias, consta a utilização de comando liga/desliga automático, condicionado 
ao nível de água nos reservatórios. Neste caso, este comando deve permitir também o acionamento 
manual para operações de manutenção; 

 Se a tubulação que abastece o reservatório está equipada com torneira de boia, ou qualquer outro 
dispositivo com o mesmo efeito no controle da entrada da água e manutenção do nível desejado. 

10.3.10. Critério de levantamento, medição e pagamento 

a. Levantamento (quantitativo para projeto) 

No caso das tubulações, e em função do material e diâmetro das mesmas, o serviço será levantado por metro 
linear de tubulação a ser instalada, incluindo conexões, mão de obra e procedimentos anteriormente listados. 

Já em relação às louças, peças sanitárias, trituradores, acessórios, caixas, válvulas especiais (de descarga 
ou de retenção) serão levantadas por unidade a ser instalada. 

b. Medição 

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

c. Pagamento 

O serviço será pago aos preços unitários contratuais, contemplando o fornecimento e instalação das peças, 
acessórios, conexões, válvulas e registros necessários à execução dos serviços, de acordo com as 
prescrições construtivas de projeto. 
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10.4. ÁGUA QUENTE 

10.4.1. Condições gerais  

Deverão ser seguidas as mesmas prescrições descritas no item de instalações de água fria. 

10.4.2. Tubulações de cobre e suas ligas  

a. Execução 

Dever-se-á respeitar todas as recomendações constantes dos itens referentes às instalações de água fria. O 
Espaçamento mínimo recomendado para apoios de tubos de água quente deve estar de acordo com as 
informações do FABRICANTE. 

b. Meios de ligação 

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de cobre e suas ligas, deve-se: 

 Cortar o tubo no esquadro, escariá-lo e retirar as rebarbas, interna e externamente; 

 Limpar com escova de aço, lixa fina ou palhinha de aço, a bolsa da conexão e a ponta do tubo; 

 Aplicar a pasta de solda na ponta do tubo e na bolsa de conexão, de modo que a parte a ser soldada 
fique completamente coberta pela pasta e remover o excesso; 

 Aquecer o tubo e a conexão, afastar o maçarico e colocar o fio de solda de estanho, o qual deverá 
fundir e encher a folga existente entre o tubo e a conexão; 

 Remover o excesso de solda com uma escova ou com uma flanela, deixando um filete em volta da 
união. 

Atenção especial deverá ser tomada durante a execução, impedindo o contato direto com materiais de aço, 
como: braçadeiras, pregos, tubos e eletrodutos, a fim de evitar o processo de corrosão eletrolítica.  

c. Isolamento das tubulações de água quente 

Toda a tubulação de cobre de água quente, embutida, aparente ou em canaleta, deverá ter isolamento térmico 
externo. 

O isolamento deverá ser aplicado sobre a superfície metálica, limpa, sem ferrugem, óleo, graxa ou qualquer 
outra impureza. 

O isolamento térmico da tubulação deverá ser adequado ao local, de maneira a manter a temperatura da 
água constante ao longo da tubulação. O tipo do material do isolamento e o modo de sua aplicação deverão 
obedecer às especificações de materiais e serviços constantes no memorial de projeto das instalações. 

O isolamento da tubulação aparente deverá ser protegido contra infiltração de água, por meio de um invólucro 
impermeável adequado. 

d. Juntas de expansão ou lira térmica 

Desde que indicadas no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, as tubulações serão providas de juntas de expansão 
ou lira térmica, a fim de absorver os efeitos da dilatação térmica. 

Para a instalação das juntas de expansão deve-se observar as recomendações do FABRICANTE. 

e. Controle 

Toda inspeção deverá ser realizada conforme recomendações constantes no item inerente às instalações de 
água fria. 

O recebimento das instalações e teste de estanqueidade de água quente deverá ser conforme descrito no 
item inerente às instalações de água fria. Considerando-se que a temperatura da água deverá estar a 80°C. 

Para a instalação de aquecedores, válvulas, dispositivos de proteção e demais componentes que envolvam 
fontes de energia – eletricidade ou gás – a CONTRATADA deverá atender às prescrições dos FABRICANTES 
dos equipamentos quanto à instalação e ensaios. 

10.4.3. Tubulações de CPVC 

Os tubos e conexões fabricados em CPVC (policloreto de vinila clorado) dispensam equipamentos especiais 
e mão de obra especializada, além de geralmente não exigirem isolantes térmicos quando utilizados 
embutidos ou em trechos aparentes. Porém o CPVC não é indicado para condução de vapor, o que obriga o 
uso de uma válvula térmica. 
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a. Execução 

Dever-se-á respeitar todas as recomendações constantes dos itens inerente às instalações de água fria. O 
Espaçamento mínimo recomendado para apoios de tubos de água quente CPVC deve estar de acordo com 
as informações do FABRICANTE. 

b.  Meios de ligação 

As extremidades das conexões de CPVC foram dimensionadas para admitir o uso de juntas soldadas com 
adesivo, que proporciona uniões seguras e estanques. 

Para a execução das juntas soldadas a frio de canalizações de CPVC, deve-se: 

 Cortar o tubo no esquadro, escariá-lo e retirar as rebarbas, interna e externamente; 

 Com ajuda de um pincel, distribuir uniformemente o adesivo na bolsa da conexão e em seguida na 
ponta do tubo; 

 Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas e em seguida dê ¼ de volta e mantenha a 
junta sobre pressão manual por cerca de 30 segundos; 

 Os excessos de adesivo devem ser retirados com auxílio de uma estopa; 

 Não interferir na junta soldada nos primeiros 15 minutos. Esperar mínimo de 4 horas para fazer o 
teste de pressão. 

c. Isolamento das tubulações de água quente 

O uso de isolamento térmico nos tubos de CPVC é geralmente recomendado nos casos onde as distâncias 
entre o aquecedor e o ponto de consumo estiverem acima de 20 metros ao ar livre, ou onde a perda for mais 
significativa, a critério do RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO. 

d. Controle 

O recebimento das instalações e o teste de estanqueidade de água quente deverão ocorrer conforme descrito 
no item inerente às instalações de água fria. Considerando-se que a temperatura da água deverá estar a 
60°C. 

Para a instalação de aquecedores, válvulas, dispositivos de proteção e demais componentes que envolvam 
fontes de energia – eletricidade ou gás – a CONTRATADA deverá atender às prescrições dos FABRICANTES 
dos equipamentos quanto à instalação e ensaios. 

10.4.4. Critério de levantamento, medição e pagamento 

Deverão ser seguidas as mesmas prescrições descritas no item de instalações de água fria. 

10.5. ESGOTOS SANITÁRIOS 

10.5.1. Condições gerais 

A instalação será executada rigorosamente de acordo com o projeto hidrossanitário, as normas da ABNT e 
as exigências e/ou recomendações da COPASA (disponíveis em: www.copasa.com.br). 

A necessidade de extensão de rede, quando houver, deverá ser comunicada à COPASA pela 
FISCALIZAÇÃO. Os custos de tal extensão serão assumidos pelo convênio PBH/COPASA. 

Com o término da obra e a aprovação da instalação de esgoto pela concessionária (COPASA), a ligação 
definitiva deverá ser requerida pela FISCALIZAÇÃO, em nome do órgão ao qual se destina o 
empreendimento. 

10.5.2. Execução 

As declividades da rede de esgoto, quando não indicadas em projeto, deverão ser de no mínimo 2 %. Todos 
os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, 
apresentar uma declividade constante, exceto quando indicado em contrário no projeto. 

Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido contrário ao do escoamento. 

Para as tubulações aparentes horizontais a distância máxima entre os apoios deve ser executada conforme 
recomendação do FABRICANTE. As tubulações verticais devem ser fixadas através de braçadeiras 
distanciadas de, no máximo, 2 metros. 

As aberturas nas tubulações deverão ser devidamente protegidas por peças (tampões de PVC) ou meios 
adequados e assim permanecerem durante toda a execução da obra, sendo vedado o emprego de buchas 
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de papel ou madeira para tal fim. 

Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e tetos, bem como obstruções de 
ralos, caixas, condutores, ramais ou redes coletoras. 

Todo cuidado deve ser tomado para proteger as tubulações, aparelhos e acessórios sanitários durante a 
execução da obra. 

a. Tubulações enterradas 

As canalizações deverão ser assentadas em fundo de vala cuidadosamente preparado de forma a criar uma 
superfície firme para suporte das tubulações. 

Caso a vala esteja localizada em terreno com detritos, lama, materiais perfurantes, etc., estes deverão ser 
removidos e substituídos por material de enchimento e, caso necessário, executada uma base de concreto 
magro no fundo da vala. 

Para a abertura da vala considerar a largura e a profundidade conforme detalhado na Figura 2, ou seja, a 
largura (L) deverá ser de 15 cm para cada lado, mais o diâmetro (D) da canalização e a profundidade (H) 
deverá ser a que está definida no projeto. O reaterro da vala será de, no mínimo, 30 cm (Consultar altura 
mínima recomendada de recobrimento, na Tabela 1). Caso não seja possível executar esse recobrimento 
mínimo, ou se a canalização estiver sujeita à carga de rodas ou fortes compressões, deverá existir uma 
proteção adequada, com uso de lajes que impeçam a ação desses esforços sobre a canalização (Figura 2). 

 

Figura 2 - Valas para tubulação enterrada de esgoto. 

Nos trechos situados em áreas edificadas, deverá ser prevista a necessária folga nas passagens das 
tubulações pela fundação, para que eventual recalque do edifício não cause prejuízo às instalações. 

Durante o reaterro da vala, a canalização deverá ser envolvida em material granular, isento de pedras e 
compactado manualmente, principalmente nas laterais da mesma. 

As valas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após verificação pela 
FISCALIZAÇÃO das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividade e verificação 
da estanqueidade, conforme descrito no item sobre Água fria. 

b. Ventilação 

Para que a ventilação funcione com eficiência, durante a execução da instalação de esgoto deverão ser 
observados os seguintes cuidados: 

 Declividade mínima de 2 %, de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar 
possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o 
ventilador tenha origem; 

 A ligação do ramal de ventilação ao ramal de descarga deverá ser efetuada acima do eixo do mesmo 
por meio de tê 90º. Nos casos em que não houver altura suficiente, a ligação poderá ser efetuada 
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com tê 90º e joelho 45° (Figuras 3 a 5); 

 A ligação do ramal de ventilação ao tubo ventilador primário (quando esta ventilação atender a mais 
de um banheiro) deverá ser executada c/ junção 45°, elevando-se a uma distância de até 0,15 m ou 
mais, acima do nível de transbordamento da água do mais elevado dos aparelhos sanitários por ele 
ventilados (Figuras 3 a 5); 

 A distância entre a saída do aparelho sanitário e a inserção do ramal de ventilação deve ser igual a, 
no mínimo, duas vezes o diâmetro do ramal de descarga (Figuras 3 e 5); 

 

Figura 3 - Ligação de ramal de ventilação (Fonte: Adaptado de NBR 8160, 1999). 

 

 

Figura 4 - Ligação de ramal de ventilação quando da impossibilidade de ventilação do ramal de descarga da 
bacia sanitária (Fonte: Adaptado de NBR 8160, 1999). 
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Figura 5 - Dispensa de ventilação de ramal de descarga de bacia sanitária (Fonte: Adaptado de NBR 8160, 
1999). 

c. Meios de ligação 

No acoplamento de tubos e conexões de esgoto a vedação deverá ser efetuada com anel de borracha (rede 
de esgoto primária), ou por soldagem com adesivo (rede de esgoto secundário). 

Sob hipótese nenhuma será permitida a confecção de juntas que deformem ou venham a deformar 
fisicamente os tubos ou aparelhos sanitários na região de junção entre as partes, como, por exemplo, fazer 
bolsa alargando o diâmetro do tubo por meio de aquecimento. Deverão ser utilizadas as conexões apropriadas 
para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr. 

Todas as juntas executadas nas tubulações, e entre as tubulações e os aparelhos sanitários, deverão ser 
estanques ao ar e à água devendo assim permanecer durante a vida útil. 

Nenhum material utilizado na execução de juntas deve adentrar nas tubulações de forma a diminuir a seção 
de passagem destas tubulações. 

Finalmente, as instruções dos FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta 
eficaz. 

d. Tubulações de PVC soldadas 

Para a execução das juntas soldáveis deve-se observar o seguinte procedimento: 

 Limpar cuidadosamente a bolsa da conexão e a ponta do tubo com estopa branca; 

 Lixar a bolsa da conexão e a ponta do tubo até tirar todo o brilho; 

 Limpar as superfícies lixadas com estopa branca embebida em solução limpadora apropriada, 
removendo todo e qualquer vestígio de sujeira e gordura; 

 Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; 

 Aplicar o adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo, em quantidade uniforme, distribuindo 
adequadamente com um pincel ou com a própria bisnaga; 

 Imediatamente após a aplicação do adesivo proceder a montagem, introduzindo a ponta até o fundo 
da bolsa, observando a posição da marca feita na ponta. 

Sendo necessário serrar um tubo, a ponta deverá ser chanfrada com uma lima, para facilitar o encaixe na 
bolsa. 

e. Tubulações de PVC com juntas elásticas 

Para a execução das juntas elásticas deve-se observar o seguinte procedimento: 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão, com especial cuidado na virola, onde será alojado o 
anel de borracha, com auxílio de estopa comum; 
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 Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o 
anel borracha; 

 Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de canalizações 
expostas e 2 mm para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na 
ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta. 

Obs.: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do 
mesmo. Após o corte, remover as rebarbas e chanfrar a ponta do tubo. 

10.5.3. Controle 

Após a conclusão dos trabalhos das instalações sanitárias, e antes do fechamento das tubulações embutidas 
e enterradas, todo o sistema de esgoto sanitário, inclusive ventilação, seja novo ou existente, que tenha 
sofrido modificações ou acréscimos, deverá ser inspecionado e ensaiado. 

Antes do início dos ensaios deverá ser efetuada a inspeção final em toda a canalização, verificando se todo 
o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior. 

Após a inspeção final, e antes da colocação dos aparelhos sanitários, a tubulação deverá ser ensaiada com 
água ou ar, não devendo apresentar nenhum vazamento. 

a. Ensaios 

a.1. Ensaio com água 

No ensaio com água, toda a abertura deverá ser convenientemente tamponada, exceto a mais alta, por onde 
deve ser introduzida água até o nível de transbordamento da mesma e mantida por um período de 15 minutos, 
observando-se a carga hidrostática não ultrapasse 60 kPa. 

a.2. Ensaio com ar 

No ensaio com ar, toda a entrada ou saída da tubulação deverá ser convenientemente tamponada, com 
exceção daquela pela qual o ar será introduzido. 

O ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 kPa, a qual 
deverá ser mantida pelo período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

10.5.4. Critério de levantamento, medição e pagamento 

Deverão ser seguidas as mesmas prescrições descritas no item de instalações de água fria. 

10.6. ÁGUAS PLUVIAIS 

10.6.1. Condições gerais 

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, além das atividades mencionadas na normalização pertinente (NBR 
10844), as recomendações referenciadas no quesito instalações de esgoto sanitário. 

Em hipótese alguma será admitido o lançamento de água pluvial em redes de esgoto sanitário, também não 
sendo admitida a sua interligação a nenhuma outra instalação predial vizinha. 

10.6.2. Calhas e ralos 

A execução das calhas de águas pluviais deverá obedecer às prescrições relacionadas no projeto hidráulico, 
no que diz respeito ao tipo de material, dimensões e declividade. 

As contribuições coletadas pelas calhas serão conduzidas aos condutores verticais sendo que as 
extremidades superiores dos mesmos deverão receber ralos. 

Ralos hemisféricos também chamados “cogumelo” ou “abacaxi” são destinados à proteção contra 
entupimento dos condutores, devendo ser dispostos no local de conexão dos mesmos, com as calhas ou com 
as lajes impermeabilizadas; devem ser utilizadas sempre que a cobertura esteja próxima de local com árvores. 

As especificações e critérios de levantamento, medição e pagamento para ralos, calhas, rufos e contra rufos 
se encontram no Capítulo 8 - Coberturas e Forros, deste Caderno de Encargos. 

10.6.3. Condutores verticais e horizontais 

Deverão ser observadas todas as recomendações indicadas nos itens referentes às instalações prediais de 
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esgotos sanitários, além das recomendações descritas a seguir: 

 As juntas serão executadas com bolsa e anel de borracha; 

 Para a abertura da vala em trechos que contenham mais de um condutor de água pluvial, considerar 
a largura e a profundidade conforme detalhado na Figura 6, ou seja, a largura (L) deverá ser de 15 cm 
para cada lado da canalização, mais os diâmetros (D) dos tubos, e o reaterro com terra será definido 
no projeto; 

 As declividades da rede de água pluvial deverão ser definidas no projeto, não podendo ser menor do 
que 1 %. 

 Condutores horizontais enterrados devem seguir a recomendação de reaterro (h) mínimo, conforme 
Tabela 1. 

 

Figura 6 - Exemplo de abertura da vala para mais de um condutor de água pluvial. 

 

10.6.4. Tubulações de PVC com juntas elásticas 

O procedimento para a execução das juntas elásticas está descrito no item referente às instalações prediais 
de esgoto sanitário. 

10.6.5. Critério de levantamento, medição e pagamento 

Deverão ser seguidas as mesmas prescrições descritas no item de instalações de água fria. 

10.7. LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 

10.7.1. Vasos sanitários 

As louças sanitárias serão brancas, salvo especificação em contrário no projeto, deverão estar em 
conformidade com a NBR 16727-1 e serem executadas conforme a NBR 16727-2.  

O encontro do vaso sanitário com o piso deverá ser devidamente rejuntado, com rejunte na cor da bacia 
sanitária. A caixa acoplada também será cerâmica, da mesma linha e cor do vaso sanitário. 

10.7.2. Mictórios 

Serão em louça branca ou aço inoxidável, terão válvula de escoamento universal, tubo de ligação de água 
metálico cromado flexível e válvula para mictório com fechamento hermético de descarga, seguindo as 
especificações do projeto e executados conforme a NBR 16731-2.  

10.7.3. Tanques, Pias e lavatórios 

Serão em cubas de aço inoxidável, louça branca ou de outro tipo especificado em projeto e executados 
conforme a NBR 16728-2.  

10.7.4. Verificação do aparelho sanitário instalado 

 Verificar o nivelamento do aparelho sanitário com um nível de bolha. 
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 O aparelho sanitário não pode se movimentar quando submetido a forças aplicadas em suas 
extremidades. 

 Os pontos de estanqueidade visíveis no aparelho sanitário não podem apresentar vazamentos ou 
exsudações. Os pontos ocultos, como algumas conexões com ponto de esgoto ou saída d’água, 
devem ser verificados enchendo o aparelho sanitário de água e observando se aparecem vazamentos 
ou exsudações. 

 Executar a inspeção visual no aparelho sanitário instalado para verificar a existência de 
irregularidades, como, por exemplo, a ocorrência de fissuras ou quebras e se a fixação do aparelho 
sanitário está adequada e perfeitamente segura. 

10.7.5. Bebedouros e filtros 

a. Bebedouros com refrigeração 

Será utilizado bebedouro elétrico automático, com refrigeração, auto filtrante, 110 V, 50/60 ciclos, dotado de 
reservatório de água refrigerada e tampo em aço inox. 

 Inspeção e recebimento 

O material deverá atender às especificações da NBR 16236. 

 Armazenamento 

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries e embalado em caixa de papelão. 

 Especificações técnicas 

– Gabinete feito em chapa de aço carbono galvanizada com espessura mínima 0,65 mm, 
acabamento em pintura eletrostática ou em chapa de aço inox escovada; 

– Base formada por ponteiras (suportes) de plástico injetado, resistentes a impactos; 

– Tampa pia em aço inox polido com relevos contra respingos, bordas protegidas por frisos em 
plástico para proteção ao usuário; 

– Torneira copo e jato com alavanca para controle do fluxo de água confeccionada em vergalhão 
de latão cromado; 

– Nos modelos conjugados, fonte anexa para crianças e portadores de necessidades especiais. 
Reservatório de água em chapa de aço inox espessura 0,80 mm; 

– Hermético, para evitar contaminação da água com o ar ambiente e dotado de dreno de limpeza. 
Serpentina externa; 

– Termostato blindado para manutenção da temperatura da água entre 6º e 10º graus. Gás 
refrigerante R-134A, sem CFC.             

b. Bebedouros sem refrigeração 

 Inspeção e recebimento 

O material deverá atender às especificações da NBR 16908, que especifica os requisitos mínimos e os 
métodos de ensaios para os aparelhos por pressão utilizados para melhoria da qualidade da água, de uso 
doméstico, potável ou bruta (não residuária), de acordo com a Portaria n.º 1469 do Ministério da Saúde. 

 Armazenamento 

O material deverá ser armazenado em local protegido das intempéries e embalado em caixa de papelão. 

 Especificações técnicas 

– Fonte do tipo pressão de parede, sem refrigeração, fixado através de buchas e parafusos. 
Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; 

– Pia em aço inoxidável polido. Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada. 

c. Filtros 

Serão utilizados os filtros confeccionados em polipropileno, corpo em SAN, latão ou bronze cromado, 
instalados na entrada de água em caixas d’água ou acoplados ao bebedouro, internamente ao equipamento 
sempre que possível. O material deverá atender às especificações da NBR 16098, que especifica os 
requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos por pressão utilizados para melhoria da 
qualidade da água, de uso doméstico, potável ou bruta (não residuária), de acordo com a Portaria n.º 1469 
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do Ministério da Saúde. 

 Elemento Filtrante: polipropileno, celulose, resina e carvão ativado com sais de prata. Vida útil do 
Elemento Filtrante: 2500 litros; 

 Temperatura: Máxima 38ºC - Mínima 4ºC Vazão: mínima de 340 Litros/Hora; 

 Pressão Máxima: 700Kpa Pressão Mínima: 20 Kpa. 

10.7.6. Critério de levantamento, medição e pagamento 

a. Levantamento (quantitativo para projeto) 

Para obras novas, deverá ser levantada por unidade a ser instalada e considerar o item de planilha para a 
peça sanitária completa, onde estarão incluídos todos os acessórios necessários à sua instalação. 

Para obras de reforma, onde ocorrer a necessidade de substituição de determinada peça e/ou acessórios, 
estes deverão ser levantados separadamente. 

b. Medição 

As peças serão medidas por unidade efetivamente instalada, após serem devidamente testadas e liberadas 
pela FISCALIZAÇÃO. 

c. Pagamento 

A planilha de composição de preços SUDECAP, disponível no portal da PBH, detalha os itens que estão 
sendo remunerados nas instalações (louças, metais e acessórios) e deverá ser consultada. Os demais itens 
serão pagos por preço unitário, preconizado na planilha, o qual remunera o fornecimento e o assentamento, 
com todos os cuidados necessários para tal, recomendados pelo FABRICANTE. 

10.8. CAIXAS 

10.8.1. Condições gerais 

 Caixas pré-fabricadas (concreto ou plástico) são muito utilizadas nas obras devido à praticidade, 
estanqueidade e até mesmo ao baixo custo; 

 Caixas para instalação sanitária (caixa de gordura, passagem de esgoto, etc.) devem ser aprovadas 
pela COPASA. No mercado existem modelos de caixas que não atendem às normas da COPASA 
(Norma Técnica T180/2, e outras), portanto a FISCALIZAÇÃO deve verificar sempre as instruções 
disponíveis no site www.copasa.com.br; 

 Caixas para sistema pluvial ou instalações hidráulicas devem atender às especificações do projeto, 
normas da ABNT e recomendações deste Caderno de Encargos. 

10.8.2. Caixas executadas no canteiro de obra 

Com relação às caixas de alvenaria executadas no canteiro de obra, serão seguidas as seguintes 
determinações: 

 As dimensões das caixas de alvenaria, constantes da Tabela de Preços SUDECAP, referem-se às 
medidas internas das mesmas. Todas as caixas (Figuras 8 a 11) são quadradas de lados L e altura H. 
Exceto as caixas para registros ou hidrômetro (Figura 7) que são retangulares com dimensões H 
(altura), L (largura) e C (comprimento).  

 As caixas serão confeccionadas: 

– Em alvenaria de tijolo maciço comum requeimado, 20x10x5 cm; 

– Com revestimento de argamassa no traço 1:3, cimento e areia; 

– As caixas de inspeção/passagem deverão ter declividade de 5 % no fundo, no sentido do 
escoamento; 

– Concreto com fck 20 MPa; 

 As tampas de concreto serão executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de 
aço, conforme detalhe e especificações da figura 9, com dimensões máximas de 70 x 70 cm, 
funcionando como tampa para a caixa de 60 x 60 cm. Para as caixas maiores, será executada uma 
tampa de concreto, do tamanho total da caixa, sem o referido quadro de cantoneira, que receberá a 
tampa de 70 x 70 (Figura 10); 

 As caixas terão em qualquer situação, a placa de identificação com o nome da PBH e o tipo de caixa 

http://www.copasa.com.br/
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(esgoto, água pluvial, etc). Essa placa tem item de planilha separado das caixas. Sua confecção e 
fixação deverá seguir os detalhes constantes da Figura 10; 

 As tampas deverão ficar rigorosamente niveladas com o piso adjacente. 

a. Caixa de alvenaria para registro no piso 

Quando especificada no projeto hidráulico, será utilizada a caixa de alvenaria para acomodação de um 
registro ou hidrômetro (Figura 7). 

 

Figura 7 - Caixa de alvenaria para registro ou hidrômetro. 

 

A Tabela 2 apresenta dimensões das caixas de alvenaria para registro ou hidrômetro. 

Tabela 2 - Dimensões das caixas de alvenaria para registro ou hidrômetro. 

Dimensão Sigla Caixa para 
registro (cm) 

Caixa para 
Hidrômetro (cm) 

Altura H 30 50 

Largura L 30 50 

Comprimento C 50 50 

 

b. Caixa neutralizadora 

Caixa destinada a reduzir a concentração da acidez ou alcalinidade dos despejos, pela adição de água 
ou neutralizantes especiais (Figura 8). 
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Figura 8 - Caixa neutralizadora. 

c. Caixa de gordura 

Caixa destinada, exclusivamente, à retenção de gordura. É classificada pela NBR 8160 em quatro tipos 
distintos, em função do número de usuários, a saber: caixa de gordura simples, pequena, dupla e 
especial. Ao ser construída na própria obra deverá possuir paredes em alvenaria e fundo e tampa em 
concreto. Por ser uma caixa do sistema sanitário deve atender às dimensões e diretrizes da COPASA. 

d. Caixa sifonada 

Peça da instalação de esgotos que recebe as águas servidas de lavatórios, banheiras, box, tanques e pias, 
ao mesmo tempo em que impede o retorno dos gases contidos nos esgotos para os ambientes internos dos 
compartimentos. Além disso, permite recolher as águas provenientes de lavagem de pisos e protege a 
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instalação contra a entrada de insetos e roedores devido ao fecho hídrico. Os detritos, porventura existentes, 
se depositam no fundo, o que permite a sua inspeção e limpeza com certa facilidade. Por ser uma caixa do 
sistema sanitário deve atender às dimensões e diretrizes da COPASA. 

Para a instalação da caixa deve-se observar o seguinte: 

 As aberturas para as tubulações de entrada das caixas serão realizadas com serra copo no diâmetro 
de entrada da caixa; 

 Fazer o arremate final com uma lima meia-cana. Os furos não podem ser abertos através de pancadas 
de martelo ou uso de fogo sob o risco de danificar o produto; 

 Soldar os tubos de esgoto nestas aberturas, com utilização de adesivo plástico. Posteriormente, 
instalar a tubulação de saída da caixa, através de junta soldável ou elástica.  

e. Caixa de passagem / Caixa de inspeção  

Objetiva a mudança de direção e inclinação da rede, proporcionando a correta inspeção, manutenção e 
desobstrução das linhas. A figura 9 apresenta detalhe de uma caixa de inspeção.  

Toda caixa referente ao sistema sanitário deve atender às dimensões e diretrizes da COPASA. 
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Figura 9 - Detalhe da caixa de alvenaria com tampa de concreto L ≤ 80 cm. 
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Figura 10 - Detalhes da tampa de concreto para caixas de alvenaria L ≥ 90 cm e da placa de identificação 
das caixas de alvenarias. 
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f. Caixa para água pluvial 

A caixa de alvenaria do sistema de coleta de águas pluviais deve ser utilizada nas mudanças de direção e 
declividade e na coleta das redes de água pluvial. Além de permitir a correta inspeção, oferece a possibilidade 
de manutenção, limpeza e desobstrução das linhas. 

 

Figura 11 - Detalhe de caixa de alvenaria com grelha de aço. 
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10.8.3. Critério de levantamento, medição e pagamento 

Deverão ser seguidas as mesmas prescrições descritas no item de instalações de água fria, observando-se 
que, no caso das caixas de alvenaria, a composição de custo já contempla a escavação, regularização e 
compactação do terreno. 

10.9. INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

10.9.1. Condições gerais 

A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o respectivo projeto e 
com as exigências e/ou recomendações da Legislação Municipal de Belo Horizonte - Lei n.º 2060 de abril de 
1972. 

A instalação e manutenção de sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico deverão ser executados 
por profissionais liberais ou firmas habilitadas junto ao CREA para esse fim. 

A instalação será perfeitamente estanque e executada de maneira a permitir rápido, fácil e efetivo 
funcionamento. Para melhor orientação dever-se-á, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas: 

NBR 5580, NBR 5667-1, NBR 5667-2, NBR 5667-3, NBR 6125, NBR 7661, NBR 7662, NBR 8222, NBR 9077, 
NBR 9441, NBR 10898, NBR 11742, NBR 11861, NBR 13714 e NBR 13523.Todas referenciadas no item 
10.2. 

A proteção contra incêndio e pânico é assegurada pelos sistemas a seguir indicados: 

 Sistema sob comando (aqueles em que a defesa só se estabelece mediante a manobra de dispositivos 
adequados); 

 Sistema automatizado (aqueles em que a defesa se estabelece independentemente de qualquer 
intervenção de um operador, quando são atingidas condições pré-estabelecidas). 

Após a conclusão dos trabalhos e antes do revestimento, a instalação deverá ser testada pela CONTRATADA, 
com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO, a fim de verificar possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas 
juntas. 

As canalizações da instalação deverão suportar uma pressão não inferior a de trabalho, acrescida de 0,5 
MPa, sendo que a pressão mínima de ensaio será de 1,0 MPa, de acordo com a NBR 13714. A duração dos 
ensaios será de 1 hora, no mínimo. 

A CONTRATADA deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, 
devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes conforme 
executado (projeto “As Built”). 

A FISCALIZAÇÃO deverá verificar, além das atividades mencionadas na NBR 13714, as prescrições do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 

Conforme a legislação vigente no Estado de Minas Gerais, toda edificação de uso coletivo, seja residencial, 
comercial, industrial, etc., deve possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, documento que 
comprova que o prédio possui condições seguras para abandono em caso de pânico, acesso fácil para os 
integrantes do Corpo de Bombeiros, além de equipamentos para combate a incêndio. Para conseguir o 
documento, o proprietário ou responsável deverá providenciar o Projeto de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico, elaborado por engenheiro legalmente habilitado, o qual, após aprovado pelo Corpo de Bombeiros, 
deve ser totalmente executado. Ao final da execução, deve ser solicitada a vistoria da Corporação. Sendo 
verificada a conformidade, o AVCB será emitido. 

10.9.2. Execução 

a. Tubulações embutidas, aparentes, enterradas e execução 

Seguir as mesmas instruções e procedimentos do item de instalações hidráulicas para tubulações embutidas, 
aparentes, enterradas e execução. 

Todos os equipamentos com bases ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a 
montagem das tubulações neles conectadas. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a 
montagem das tubulações. 

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 
alinhamento e nivelamento. 
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b. Bombas 

As bombas devem recalcar a água diretamente na rede de alimentação do sistema de incêndio. As bombas 
não poderão ser usadas para outros fins que não os de combate a incêndio. 

A instalação elétrica para funcionamento das bombas e demais equipamentos do sistema de hidrantes deverá 
ser independente do restante da instalação, ou ser executada de modo que se possa desligar a instalação 
geral sem interromper a sua alimentação. 

A ligação da bomba deverá ser executada após o Padrão de Entrada e Medição e antes do Quadro Geral de 
Distribuição, possibilitando assim o desligamento da energia elétrica da edificação pelo CBMMG, mantendo 
a bomba com energia constante. 

É proibida a interposição de fusíveis no circuito de alimentação do motor. Dentro da área protegida as linhas 
de alimentação e de comando dos motores elétricos devem ser protegidas contra eventuais danos mecânicos, 
intempéries, agentes químicos, fogo e umidade. É permitido o uso de linhas aéreas fora da área protegida. 

Quando a bomba não estiver situada abaixo do nível de tomada de água deve ser previsto, no reservatório 
de alimentação, um dispositivo de escorva automática, de fonte independente e permanente. 

c. Hidrante 

O hidrante será constituído de uma tomada de água munida de dispositivo de manobra colocado em lugar 
de fácil acesso e mantido permanentemente desobstruído.  

d. Abrigos (caixas de incêndio) 

Serão executados com chapa de ferro nº16. Os abrigos terão ventilação permanente e o fechamento da porta 
será efetuado, preferencialmente, por trinco, podendo ser aceita fechadura desde que uma das chaves 
permaneça junto os mesmos ou em seu interior, caso em que deverá existir uma viseira de material 
transparente, de fácil violação. 

Os abrigos, inclusive respectivos hidrantes, serão pintados com tinta vermelha, de forma a serem localizados 
facilmente. 

e. Esguichos 

Os esguichos devem ser indeformáveis e confeccionados com materiais não sujeitos à corrosão, no ambiente 
de guarda ou trabalho. Devem resistir à pressão indicada para as mangueiras.  

f. Extintores 

Serão utilizados extintores de acordo com a categoria do incêndio e conforme indicado no projeto. 

Os extintores não poderão ser colocados nas paredes das escadas e rampas. 

g. Meios de ligação 

Admite-se a utilização de tubulações de aço galvanizado rosqueadas e com as seguintes recomendações: 

 O corte de tubulações de aço deverá ser efetuado em seção reta, por meio de serra própria para 
corte de tubos. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão 
perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas; 

 As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, devendo dar-se o acréscimo do 
comprimento na rosca que deverá ficar dentro das conexões, válvulas ou equipamentos. As juntas 
rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita à base de resina sintética própria 
para vedação ou outros materiais, conforme especificação do projeto; 

 O aperto das roscas deverá ser feito com chaves apropriadas, sem interrupção e sem retornar, 
visando a preservação da vedação das juntas. 

h. Pintura em tubulações metálicas 

Todas as tubulações metálicas aéreas, inclusive as galvanizadas, deverão receber proteção e pintura. A 
espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deverá obedecer à 
especificação de projeto. 

Deverão ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária; 
cada demão deverá cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores. 

i. Sprinklers 

Sistema constituído de uma canalização fixa onde serão colocados regularmente os chuveiros, ligada 
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permanentemente a um abastecimento d’água, de forma a possibilitar, em caso de sinistro, que a água de 
extinção seja aplicada diretamente no local afetado, acionando, simultaneamente, o respectivo dispositivo de 
alarme. 

Todo o equipamento a ser utilizado, tal como: “sprinklers” (aspersores), válvulas de comando, bombas 
(booster) etc., será definido nas especificações e/ou projeto. 

10.9.3. Critério de levantamento, medição e pagamento 

Deverão ser seguidas as mesmas prescrições descritas no item de instalações de água fria. 

10.10. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 

10.10.1. Condições gerais 

Para melhor orientação consultar NBR 5419, NBR 13523 e NBR 15526. 

Será proibida a passagem do ramal interno (tubulação) em locais que não possam oferecer segurança, tais 
como: 

 Compartimentos de equipamentos elétricos; 

 No interior de reservatórios d’água, de esgotos pluviais, de esgotos sanitários e de incineradores de 
lixo; 

 Tubos de lixo, de ar condicionado e outros; 

 Compartimentos destinados a dormitórios; 

 Poços de ventilação capazes de confinar o gás proveniente de eventual vazamento; 

 Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria ou por estas e 
o solo, sem a devida ventilação. 

Será permitida a passagem das tubulações de gás no interior de “shafts” que deverão conter, além dessas, 
as tubulações de líquidos não inflamáveis e demais acessórios, com ventilação adequada nas partes superior 
e inferior, sendo que estes vazios devem ser sempre visitáveis e previstos em área de ventilação permanente 
e garantida. 

 Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado, exceto quando utilizado tubo - luva; 

 Locais de captação de ar para sistema de ventilação; 

 Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado. As tubulações aparentes devem: 

 Ter afastamento das demais tubulações o suficiente para ser realizada a manutenção das 
mesmas; 

 Em caso de superposição de tubulação, a tubulação de GLP deve ficar abaixo das outras. As 
tubulações embutidas deverão ser protegidas com cobertura de argamassa, com espessura 
mínima de 5 cm. 

As tubulações não devem passar por pontos que a sujeitem a tensões inerentes à estrutura da edificação. Os 
registros, válvulas e reguladores de pressão devem ser instalados de maneira a permitir fácil conservação e 
substituição. 

A ligação dos aparelhos de utilização à rede secundária deverá ser efetuada por meio de conexões rígidas. 

Todos os pontos de alimentação deverão ter roscas internas e permanecerão fechados com plugue durante 
a montagem, bem como em todo o período em que ficarem sem uso até a ligação do aparelho de utilização. 

Quando o aparelho de utilização for deslocável ou a ligação for submetida a vibrações, é permitido o uso de 
mangueiras flexíveis para a ligação, desde que: 

 A mangueira permaneça com as extremidades rigidamente fixadas; 

 A mangueira não atravesse paredes, pisos ou outras divisões de compartimentos, permanecendo suas 
extremidades no mesmo local ou compartimento em que for empregada. 

10.10.2. Execução 

A execução da instalação de GLP obedecerá à Legislação Municipal, as instruções do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, bem como as indicações do respectivo projeto. 

Serão observadas, para a instalação de gás, as normas de execução constante no item referente às 
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instalações de água fria, no que for aplicável. 

a. Central de gás 

Área específica para conter os recipientes interligados ao coletor e acessórios, destinados ao recebimento, 
armazenamento, controle e suprimentos de GLP para consumo. 

Para a execução da Central de Gás (também denominado “Abrigo para Gás”), deverão ser observados as 
diretrizes da NBR 13523 e os seguintes procedimentos: 

 Deverá ser executada conforme indicado nos projetos arquitetônico e hidráulico; 

 A base da Central de Gás para assentamento dos recipientes deverá estar em nível superior ao do 
piso circundante, não sendo permitida a instalação em rebaixos e recessos; 

 Junto à Central, em lugar visível, deverá ser instalado um extintor de pó químico; 

 Na parte interna da Central não poderá haver qualquer ponto de energia elétrica, seja interruptor, 
lâmpada, tomada, etc., ou qualquer aparelho que possa produzir faísca; 

 A Central deverá ser ventilada (conforme detalhado no Projeto Padrão do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais) e estar afastada em, pelo menos, 1,50 m de ralos, caixas de alvenaria, canaletas e 
aberturas em geral. 

10.10.3. Controle 

Após a conclusão dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalação deverá ser testada pela CONTRATADA 
com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO, a fim de verificar possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas 
juntas. Deverá ser verificada a inexistência de vazamentos de gás, sendo proibido o emprego de chamas para 
essa finalidade. 

10.10.4. Critério de levantamento, medição e pagamento 

a. Levantamento (quantitativo para projeto) 

No caso das tubulações e em função do material e diâmetro das mesmas, o serviço será levantado por (m) 
metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo peças, conexões, mão de obra e procedimentos 
anteriormente listados. Em relação às válvulas, registros especiais, etc., estes serão levantados por unidade 
a ser instalada. 

b. Medição 

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

c. Pagamento 

O serviço será pago, aos preços unitários contratuais, contemplando mão de obra e encargos, fornecimento 
e instalação das peças, acessórios, conexões, conduítes, tampas necessárias, de acordo com as prescrições 
construtivas referenciadas no projeto. 
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